
Журнал учета данных первичной информации

по всем прекращениям передачи электрической энергии

произошедших на объектах сетевой организации

за 2017 год

1-я 

категория 

надежности

2-я 

категория 

надежности

3-я 

категория 

надежности

ВН (110 кВ и 

выше)

СН1 (35 кВ) СН2 (6 - 20 

кВ)

НН (0,22 - 1 

кВ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1 ВЛ
ВЛ-10кВ л 75-5

10 03.01.2017 17-

30

03.01.2017 18-

25

А 0,92
ТП-1561, 1536

нет нет 2 2 2 178 №1 04.01.2017 3.4.9 4.14

2 ВЛ
ВЛ-10кВ л 75-5

10 04.01.2017 12-

33

04.01.2017 15-

05

А 2,54
ТП-1561, 1536

нет нет 2 2 2 178 №2 22.01.2017 3.4.12 4.20

3 ВЛ

ВЛ-10кВ л 20-4

10

18.01.2017 14-

10

18.01.2017 16-

15

П 2,08
ТП-2050, 2056, 

2057, 2118, 

1705, 2156

нет нет 6 6 6 760,95 №3 23.01.2017 3.4.12 4.20

4 ВЛ ТП-8 Л-3 РП 

Нежинка

10 10.02.2017 13-

40

10.02.2017 14-

40

А 1
ТП-8

нет нет 1 1 1 412,07 №4 26.01.2017 3.4.11 4.13

5 ВЛ

ВЛ-10кВ Л-204

10

26.02.2017 08-

05

26.02.2017 13-

15

А 5,16
ТП-2156,2056, 

2050,1705,2118,

2057

нет нет 6 6 6 760,95 №5 15.02.2017 3.4.11 4.16

6 ВЛ

ВЛ-10кВ Л-204

10

03.03.2017 10-

15

03.03.2017 13-

00

П 2,75
ТП-2156,2056, 

2050,1705,2118,

2057

нет нет 6 6 6 760,95 №6 24.02.2017 3.4.12 4.20

7 ВЛ

ВЛ-10кВ Л-204

10

10.04.2017 13-

55

10.04.2017 16-

05

А 2,16
ТП-2156,2056, 

2050,1705,2118,

2057

нет нет 6 6 6 760,95 №7 26.02.2017 3.4.12 4.20

8 ВЛ
ВЛ-6кВ л Ю-5

10 10.04.2017 10-

40

10.04.2017 16-

00

П 5,32
ТП-2040

нет нет 1 1 1 356 №8 12.03.2017 3.4.7 4.1

9 ВЛ
ВЛ-6кВ л Ю-5

10 11.04.2017 11-

05

11.04.2017 16-

35

П 5,5
ТП-2040

нет нет 1 1 1 356 №9 12.03.2017 3.4.10 4.14

10 ВЛ
ВЛ-0,4кВ Л-1

10 04.05.2017 12-

35

04.05.2017 21-

05

А 8,5
ТП-73

нет нет 1 1 1 222,5 №10 

28.03.2017

3.4.11 4.16

11 ВЛ ВЛ-10кВ Л 35-

5

10 04.05.2017 09-

15

04.05.2017 11-

40

П 2,42
ТП-2332

нет нет 1 1 1 222,5 №11 

29.03.2017

3.4.11 4.16

12 ВЛ
ВЛ-10кВ л 75-5

10 17.05.2017 13-

15

17.05.2017 22-

35

А 9,33 ТП-1081, 1561, 

1536

нет нет 3 3 3 234,07 №12 

31.03.2017

3.4.7 4.13

13 ВЛ
ВЛ-10кВ л 75-5

10 20.05.2017 15-

00

21.05.2017 12-

10

А 22,84 ТП-1081, 1561, 

1536

нет нет 3 3 3 234,07 №13 

03.05.2017

3.4.7 4.16

14 ВЛ
ВЛ-10кВ л 54-4

10 20.05.2017 20-

30

21.05.2017 01-

10

А 4,66
ТП-1015

нет нет 1 1 1 89 №14 

23.05.2017

3.4.12 4.14

15 ВЛ
РП-41-10

10 24.05.2017 10-

15

24.05.2017 11-

45

А 1,5
ТП-2181

нет нет 1 1 1 356 №15 

24.05.2017

3.4.12 4.20

16 ВЛ ВЛ-10кВ л 20-4 

РП-20

0,4 30.05.2017 12-

00

30.05.2017 16-

15

А 4,25 ВЛ-0,4кВ ТП-

2057

нет нет 1 1 1 222,5 №16 

24.05.2017

3.4.12 4.20

17 ВЛ
ВЛ-10кВ л 75-5

10 30.05.2017 13-

30

30.05.2017 20-

40

А 7,16 ТП-1081, 1561, 

1536

нет нет 3 3 3 234,07 №17 

25.05.2017

3.4.11 4.14

18 ВЛ
ВЛ-6кВ л Ю-5

10 30.05.2017 15-

40

30.05.2017 18-

30

А 2,84
ТП-2040

нет нет 1 1 1 356 №18 

01.06.2017

3.4.10 4.14

19 ВЛ

ВЛ-10кВ л 75-5

10

6.10.2017 15-30 6.10.2017 22-10

А 6,66
ТП-1561, 1536, 

1081 СНТ 

"Лесовод"

нет нет 3 3 3 234,07 №19 

03.06.2017

3.4.11 4.13

20 ВЛ
ВЛ-10кВ л С-6

10 28.10.2017 02-

15

28.10.2017 15-

10

А 13,08
ТП-72

нет нет 1 1 1 222,5 №20 

04.06.2017

3.4.11 4.13

21 ВЛ
ВЛ-10кВ л 204 

РП-20

10
01.11.2017 10-

15
01.11.2017

А 1
ТП-2056, 1705, 

2118, 2057

нет нет 4 4 4 476,15 №21 

17.06.2017

3.4.11 4.13

22 ВЛ
ВЛ-10кВ л С-6

10 16.11.2017 14-

10

16.11.2017 17-

35

П 3,42
ТП-72, 73

нет нет 2 2 2 445 №22 

28.06.2017

3.4.11 4.13

23 ВЛ

ВЛ-10кВ л 75-5

10

24.11.2017 11-

25

24.11.2017 18-

05

А 6,66
ТП-1561, 1536, 

1081 СНТ 

"Лесовод"

нет нет 3 3 3 234,07 №23 

29.06.2017

3.4.11 4.14

24 ВЛ

ВЛ-10кВ л 75-5

10

27.11.2017 10-

10

27.11.2017 17-

03

А 6,88
ТП-1561, 1536, 

1081 СНТ 

"Лесовод"

нет нет 3 3 3 234,07 №24 

27.11.2017

3.4.11 4.13

25 ВЛ
ВЛ-6кВ л Ю-5

10 29.11.2017 21-

28

29.11.2017 21-

50

А 0,37
ТП-2040

нет нет 1 1 1 356 №25 

29.11.2017

3.4.11 4.13

И 129 x x 63 63 x x x 0; 1

ООО "Уралэлектросеть"

Наименование сетевой организации

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации Перечень 

смежных 

сетевых 

организаций

, затронутых 

прекращени

ем передачи 

электрическ

ой энергии

Перечень 

объектов 

электросетево

го хозяйства, 

отключение 

которых 

привело к 

прекращению 

Перечень 

потребителе

й 1-й и 2-й 

категорий 

надежности, 

в отношении 

которых 

произошло 

Перечень 

потребителе

й 1-й и 2-й 

категорий 

надежности, 

в отношении 

которых 

произошло 

Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв 

электроснабжения, шт., в том числе:

Учет в 

показателях 

надежности, 

в т.ч. 

индикативн

ых 

показателях 

надежности 

(0 - нет, 1 - 

Номер 

прекраще

ния 

передачи 

электриче

ской 

энергии/Н

омер 

Наименован

ие 

структурной 

единицы 

сетевой 

организации

Вид объекта: 

КЛ, ВЛ, ПС, 

ТП, РП

Диспетчерско

е 

наименование 

объекта 

электросетево

го хозяйства 

сетевой 

организации, в 

Высший 

класс 

напряжения 

отключенног

о 

оборудовани

я сетевой 

организации

Время и дата 

начала 

прекращения 

передачи 

электрическо

й энергии 

(часы, 

минуты, 

Время и дата 

восстановлени

я режима 

потребления 

электрической 

энергии 

потребителей 

услуг (часы, 

Вид 

прекращени

я передачи 

электроэнер

гии (П, А, В)

Продолжите

льность 

прекращени

я передачи 

электрическ

ой энергии, 

час

Данные о причинах прекращения передачи 

электрической энергии и их расследовании
Суммарный 

объем 

фактической 

нагрузки 

(мощности) 

на 

присоединен

иях 

Номер и дата 

акта 

расследования 

технологическо

го нарушения, 

записи в 

оперативном 

журнале

Код 

организацио

нной 

причины 

аварии

Код 

технической 

причины 

повреждени

я 

оборудовани

я

ВСЕГО в разделении категорий надежности 

потребителей электрической энергии

в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя 

электрической энергии

Смежные 

сетевые 

организации 

и 

производите

ли 

ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период



П x x x x x x 0

А x x x x x x 0

В x x x x x x 0; 1

В1 x x x x x x 1

- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ

- по аварийным ограничениям

- по внерегламентным отключениям

- по внерегламентным отключениям, учитываемых при расчете индикативных показателей 

надежности


